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Legenda:
N1. N2. N3 instalacja nawiewna
’ ’
W1 wentylator wywiewny

W2, W3, W4 instalacja wywiewna

—— grzejnik elektryczny z termostatem N=1,5 i N=0,5 kW

—— instalacja wody zimnej

instalacja kanalizacji sanitarnej
PW O pojemnosciowy podgrzewacz wody 51
PK o pion kanalizacji sanitarnej

Wp2 x wpust podlogowy

studzienka kanalizacyjna betonowa 31000
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