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KOMUNIKAT
PANSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W USTRZYKACH DOLNYCH

w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi dostarczanej przez
wodociag Smerek II (dawny wodociag Nadle$nictwa Cisna)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatow bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych informuje, ze w badaniach wody z wodociggu zaopatrujgcego czesé
miejscowosci Smerek w gminie Cisna, powiat leski, stwierdzono podwyzszong warto$¢
parametru ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C. Mikroorganizmy te nie stwarzajg
istotnego zagrozenia zdrowia dla konsumentow. Trwaja prace majace na celu przywrdcenie
jakos$ci wody spelniajagcej wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017,
poz. 2294),
Uwaga: Wode przeznaczong do spozycia i przygotowania positkow dla niemowlat i dzieci do
lat 2 oraz 0sdb ze znacznie obnizong odpornos$cig (np. transplantacje, chemioterapia, chorych
na AIDS) nalezy gotowa¢ przez minimum 2 minuty, a nast¢pnie bez gwattownego

schtadzania pozostawi¢ do ostudzenia.

Zalecenie obowigzuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. Vo Z

2 minuty /




