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WOIEWODZKA STACIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w RZESZOWIE
ODDZIAL LABORATORYJNY W SANOKU
38 — 500 Sanok ul. Jezierskiego 39
LABORATORIUM HIGIENY KOMUNALNEJ

M

13 4633923
13 4645765

tel.:
fax;

e-mail: sanok@wsse.rzeszow. pl
NIP: 813-17-36-272
Nr konta: NBP O/Rzeszéw 57 1010 1528 0013 3922 3100 0000

Badania akredytowane
przez Polskie Centrum
Akredytacji :

» Woda - bakteriologia

» Ogolna liczba mikroorgani-
zmow zdolnych do wzrostu

¢ Bakterie grupy coli

« Bakterie grupy coli termo-
tolerancyjne

e Escherichia coli

Przetrwalniki beztlenowcéw

redukujacych siarczyny

(clostridia)

* Enterokoki kalowe
(paciorkowce)

o Pseudomonas aeruginosa

* Clostridium perfringens
(facznie ze sporami)

= Legionella sp.

* Gronkowce
koagulazo-dodatnie

L]

#» Woda - fizykochemia

Metnosé [NTU]
Jon amonowy

Azotyny

Azotany

Barwa

Chlorki

Glin

Mangan ogélny

Chrom

Cynk

Kadm

Miedz

Nikiel

Olow

Zelazo

Twardose

(suma wapnia i magnezu)
Bromiany

Chlorany

Chloryny

Fluorki

* Przewodnos¢ elektryczna
wlasciwa

» Woda i scieki
¢ Odezyn pH
s Siarczany
¢ Zawiesiny

Nasz znak: OLS.LHK.9052.1.276.2015 Data sporzadzenia sprawozdania: Sanok 2015-04-27

SPRAWOZDANIE Z BADAN
NUMER PROBKI Z REJESTRU 547

Nazwa klienta: Nadlesnictwo Cisna

Adres: 38-607 Cisna 874

Préba pobrana zgodnie z: protokolem Nr PSK 453-] -34-19/15
1 dostarczona przez: PSSE w Ustrzykach Dolnych

przy pismie: — z dnia: 20715-04-22

Data pobrania /data przyjecia probki do laboratorium: 2015-04-22 / 2015-04-22
Badanie rozpoczeto: 2015-04-22 Badanie zakonczono: 20/5-04-25
Miejsce pobrania probki: koncéwka wodociqgu — budynek nr 84 w Cisnej

Cel pobrania: okresienie przydatnosci wody do spozycia
Przyczyna pobrania probki: us/

Material badany: prébka wody

Stan prébki w chwili przyjecia: probka przydatna do badar

Niepew-
Oznaczany Jednost- NDW Wynik nosgé Procedura
parametr ka badania | wyniku Badawcza
badania
: 2 i PN-EN IS0 9308-1:2004
Bakterie grupy coli Jt/100ml } 0 ’ 0 — '+Apl 2005+AC-2009 W
P : P _ PN-EN ISO 9308-1:2004
Escherichia coli J&/100ml ( 0 ( 0 ‘ L‘ADI 2005+AC-2000 1
Enterokoki . _
[(paciorkowce kalowe) J/100ml 0 ‘ 0 ! o PN-EN ISO 7899-2:2004 1
Ogolna liczba bez
mikroorganizméw JR/Iml hieprawidio- 86 [68;108] |PN-EN ISO 6222:2004
w 22+2°C po 72 h 'yeh zmian
ND W — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie/Dopuszezalna Wartoéé okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia

z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z 06.04. 2007 r. z pézn. zm.)

W' zakresie oznaczonych parametréw mikrobiologicznych badana probka wody
odpowiada warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca

2007 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z dn. 06.04.2007 r. z pozn. zm.)

1. Wynilid badar odnoszq sie do probli dostarczonej w dniu podanym w sprawozdaniu,
2. Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tlko w calosci,
3. Klient ma prawo do zlozenia skargt reklamacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Autoryzowal:

145 -

Otrzymuja;

1. Adresat-2 egz.

2. PSSE Ustrzyki Dolne — 1 egz.
3. Ala -1 egz.
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PCA

fousar ¢

tel.:
fax:

13 4633923
13 4645765

38 — 500 Sanok ul. Jezierskiego 39

NIP: 813-17-36-272
Nr konta: NBP O/Rzeszéw 57 1010 1528 0013 3922 3100 0000

WOIEWODZEA STACIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w RZESZOWIE
ODDZIAL LABORATORYJNY W SANOKU

LARORATORIUM HIGIENY KOMUNALNEJ

e-mail: sanok@wsse.rzeszow.pl

Badania akredytowane

przez Polskie Centrum

# Woda - bakteriologia

e Bakterie grupy coli

» Woda - fizykochemia
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» Wodaiscieki

Akredytacji :

Ogdlna liczba mikroorgani-
zmow zdolnych do wzrostu

Bakterie grupy coli termo-
tolerancyjne

Escherichia coli
Przetrwalniki beztlenowcéw
redukujacych siarczyny
(clostridia)

Enterokoki kalowe
(paciorkowce)
Pseudonionas aeruginosa
Clostridium perfringens
(facznie ze sporami)
Legionelln sp.

Gronkowce
koagulazo-dodatnie

Metnos¢ [NTU]
Jon amonowy
Azotyny
Azotany
Barwa

Chlorki

Glin

Mangan ogolny
Chrom

Cynk

Kadm

Miedz

Nikiel

Olow

Zelazo
Twardos¢
(suma wapnia i magnezu)
Bromiany
Chlorany
Chloryny
Fluorki
Przewodnosc elektryczna
wiasciwa

Odczyn pH
Siarczany
Zawiesiny

Nasz znak: OLS.LHK.9052.1.276.2015

Nazwa klienta: Nadlesnictwo Cisna

Data sporzadzenia sprawozdania: Sanok 2015-04-27

SPRAWOZDANIE Z BADAN
NUMER PROBKI Z REJESTRU 546

Adres: 38-607 Cisna 874
Proba pobrana zgodnie z: protokolem Nr PSK. 453-1-34-19/15
1 dostarczona przez: PSSE w Ustrzykach Dolnych
z dnia: 2015-04-22
Data pobrania /data przyjecia probki do laboratorium: 2075-04-22 / 2015-04-22
Badanie zakonczono: 20/5-04-25

przy pismie: —

Badanie rozpoczeto: 20715-04-22
Miejsce pobrania probki: kohcowka wodociqgu — pomieszezenie kuchni

w Osrodku Wypoczynkowym ,, Wolosarn” w Cisnej
(1821PPPW0206)

Cel pobrania: okreslenic przydatnosci wody do spozycia

Przyczyna pobrania probki: us/
Material badany: prébka wody
Stan probki w chwili przyjecia: probka przydama do badarn

Niepew-
Oznaczany Jednost- NDW Wynik nosé Procedura
parametr ka ) badania | wyniku Badawcza
badania
: ; - e PN-EN ISO 9308-1:2004
Bakterie grupy coli Jtk/100m 0 a +Ap1:2005+AC:2009
2 2 A . . PN-EN ISO 9308-1:2004
Escherichia coli Jt/100m] 0 0 +AD] 2005+AC-2009
Enterokoki .

; J100 — - s -2:2
(paciorkowce kalowe) | Jt/100ml 0 0 PN 'EN ISO 7899-2:2004
Ogolna liczba B
mikroorganizméw J&/Iml  hieprawidto- 92 [73;116] |PN-EN ISO 6222:2004

wych zmian

w22+2°Cpo 72 h

ND W - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie/Dopuszezalna Wartosé okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z 06.04. 2007 1. 2 pdin. zm.)

W zakresie oznaczonych parametrow mikrobiologicznych badana probka wody

odpowiada warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca

2007 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z dn. 06.04.2007 r. z pozn. zm.)

1. Wynili badan odnoszq si¢ do prébki dostarczon ej w dniu podanym w sprawozdaniu.
2. Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
3. Klient ma prawo do zlozenia skargi reklamacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Autoryzowal:

Otrzymujg:
. Adresat -2 egz.
2

3. Afa - 1 egz.

PO-11-01/LHK-01 (02-01-2014)

PSSE Ustrzyki Dolne - | egz.

Zatwierdzif:

maqr in
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