Miejskie Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
Brzegi Dolne 1
38-700 Ustrzyki Dolne
LABORATORIUM SUW

SPRAWOZDANIE NR 216/2018 Z BADANIA WODY

Strona 1/2

Zleceniodawca

Zaﬁ;ﬁim@i Urzad Gminy Cisna
Adres 38-607 Cisna 49
Telefon (13)468 63 38

Obiekt badan

Nazwa badanego
materiatu

woda /fus®

Miejsce poboru

Wetlina 602 — budynek mieszkalny; kran w kuchni

Data i godzina

posoru przyigsa | 17.07.2018 . £0dz.12%/17.07.2018 r. godz.14*°
proby
Kod probki 256/U8S

Sposéb pobrania/
numer protokofu

Probka zostata pobrana i dostarczona przez uprawnionego préobobiorce Ewa

poboru Lachowska, protokét nr: 133/07/2018
Dat i i
o | 17.07.2018 &
Data zakoriczenia 20.07.2018 r
badan wx :
Opis i ;drzggiﬁkaqa przej rzysta

Wyniki badan dotycza wylacznie badanych materialéw Bez pisemnego zezwolenia Laboratorium SUW Miejskiego Przedsigbiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z 6.0. nie woilno powiela¢ fragmentow sprawozdania pisemnego wynikow badan.

Klient ma prawo do zlozenia reklamacji na pismie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania

numer RB-01 00/5 obowiazuje od 19.10 2015



(i {\-
podpis: %m\/

~data: 23.07.2018 r. ' podpis:

*uzyte skroty: us- ustuga
“* metoda badawcza zatwierdzona przez PPIS dla powiatu bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych,
(Decyzja nr: PSI. 470.3.4.2018, z dnia 19.01.2018 r.)
***NDW- Najwyzsze Dopuszczalne Stgzenie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.,

Dﬁda&ﬁ ' data: 23.07.2018 1.

WYNIKI BADAN Strona 272
Badana Jednostka Lakres
Lp. 5 i Wynik : NDW Metod
P wielko§¢ ¥ miary badawczy el <
L Barwa ** 35 mgPt/l 5-70 akceptowalny PN-EN ISO
7887:2012
metoda D
2 Metnod¢ ** l NTU 0,1-100 1 PN-EN ISO
7027:2003
3. Zapach ** akceptowalny akceptowalny metoda akceptowalny PN-EN
Jjakosciowa 1S01622:2006
4. Smak *# akceptowalny akceptowalny metoda akceptowalny PN-EN
Jakosciowa 1SO1622:2006
% Przewodnosé¢ 538 uSiem 147-12900 2500 PN-EN
elektryczna 27888:1999
wihasciwa w 25 C
%
6. Odczyn ** 7.76 pH 4.9 0,5-9,5 PN-EN ISO
10523:2012
T Bakterie grupy 0 jtk/100m| od | jtk'100 0 PN-EN ISO
coli** ml 9308-1:2014
8. Escherichia coli #* 0 Jk/100ml od 1 jtk/100 0 PN-EN ISO
ml 9308-1:2014
9. Enterokoki *#* 0 jtk/100ml od 1 jtk/100 0 PN-EN ISO
ml 7899-2:2004
10. Ogdlna liczba bez Jtk/1ml 1 jtk/100 ml bez PN-EN ISO
mikroorganizméw | nieprawidlowych nieprawidlowych | 6222:2004
w22°C£2 po 72 h zmian zmian
*
" Autoryzowat: Zatwierdzil: KIEROWNIK
LaboratoriunySUW Solina
mgr Anna Gibata
& inz. Ewa Lachoﬁka

numer: RB-01 00/5

obowigzuje od: 19 10.2015




