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Ko1 /2     kolumny odżelaziające nr 1/2
M.           manometr
Zps         zawor probobiorczy wody surowej
Zbg         zbiornik buforowy falownika pompy
               wody surowej
Fw          filtr wstępny
Rc          reduktor ciśnienia
Wc         wodomierz wody surowej 
Zb          zawor bezpieczeństwa
Vb          przerywacz prożni
Zt           zawor trojdrożny
Zrp        zawor regulacji przepływu 
Zo          zawor odcinajacy 
Kws       kolektor wody surowej
Kwo       kolektor wody odżelazionej
Kwp       kolektor wody płucznej 
Ks          kolektor popłuczyn   

 

rurociągi wody surowej
rurociągi wody odżelazionej
rurociagi wody płucznej
kolektor popłuczyn
wtryskiwacz stacji dozowania
podłaczenie do kanalizacji 
zawor kulowy
zawor zwrotny 
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