
230V/50W
230V/50W

wanna chemmoodporna V 150 dm3

zbiornik NaOCl 30 dm3

pompa dozująca
roztwor NaOCl STd1

pompa dozująca
roztwor NaOCl STd2

pomieszczenie  stacji dozujących pomieszczenie  Stacji Uzdatniania  Wody 
 

prowadzić w korytkach ochronnych

przewody tłoczne  z STd1 / STd2 

kolektor 
wody 
surowej
Kws 

rurociąg 
wody 
uzdatnionej
Kwu 

zawór 
nadmiarowy

zawór 
nadmiarowy

z wodomierza 
impulsowego
wody uzdatnionej 
Wiu

praca w sprzegu
z pompą glębinową PG

czujnik poziomu 

Przewody elastyczne
  6/4      PN 12
chemoodporne
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przewody tłoczne PE 6/4  PN 12

przewody ssawne/ powrotne PE 6/4 PN 10

przewody sterujace i zasilające

zawór kulowy chemoodporny

inżektor wtryskowy z zaworem zwrotnym 
wykonanie chlororodporne

przyłącze kanalizacyjne do neutralizatora
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