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Na podstawie:

- art., 135 pkt 2, art. 37 pkt 2, art. 41, art. 122 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 127, art. 128 ust. 1, art.
131 ust 112, art. 138 ust. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. -
Dz. U. z 2015, poz. 469, z pdézniejszymi zmianami);

- art. 180 pkt 2, art. 181 ust. 1 i ust. 3, art. 183 w zwigzku z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U, z 2013 1., poz. 1232, z pdzniejszymi
Zmianami);

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800, z pézn.
Zm.);

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (t. j. -
Dz.U.z2016 ., poz. 23, ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Cisna z dnia 2017-02-03 w sprawie wygaszenia
pozwolenia wodnoprawnego znak: 08.6341.35.2013 z 26.07.2013r. na szczegdlne
korzystanie z wod w zakresie wprowadzania sciekéw z Oczyszczalni Sciekéw w m. Cisna do
wod potoku Solinka oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie
oczyszczonych $ciekow bytowych z terenu  miejscowosci Cisna oczyszczonych na
mechaniczno-biologicznej Oczyszczalni Sciekéw ( po jej rozbudowie)istniejagcym wylotem
do wdd potoku Solinka - w oparciu o przedtozony operat wodnoprawny i po przeprowadzeniu
postepowania administracyjnego

orzekam

I. Wygaszam pozwolenie wodnoprawne udzielone Gminie Cisna wydane przez
Staroste Leskiego, znak: 0S.6341-35/2013 z dnia 2013-07-26 na szczegdlne
korzystanie z wod, w zakresie: odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych z
oczyszczalni $ciekdw w m. Cisna usytuowanej na dz. nr ewid. 66/6; 64/4; 64/7;
65/8; 65/10; 65/11, istniejgcym wylotem do wod ptynacych rzeki Solinka(dz. nr
ewid. 224) w km: 30+500.

lLUdzielam Gminie Cisna pozwolenia wodnoprawnego na szczegodlne
korzystanie z wod, w zakresie wprowadzania do wod ptyngcych rzeki Solinka (dz.
nr ewid. 224) istniejagcym wylotem zlokalizowanym w km 30+500 (pofozenie
geograficzne wylotu: N 49 ©12 "54,15 "E 22 919 ' 58,27" ) w miejscowosci Cisna,
sciekow bytowych, oczyszczonych na gminne] mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni $ciekow po jej rozbudowie na dz.nr ewid.65/6; 64/4; 65/5; 66/2; 66/3
obreb: Cisna, w nastepujacy sposob:
1. dopuszczalna ilos¢ sciekow do wprowadzania:

Q $r.d =360 m3/d
Q maxh =36 m3/h
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Q max.roczne = 131760 m?3/rok

2. dopuszczalne stezenia zanieczyszczen wprowadzanych sciekow (dla RLM

3940):

a) w warunkach normalnej pracy oczyszczalni:
-BZTs - 25,0 mgOz/dm?,
- CHZTcr -125,0 mgOz /dm?,

- zawiesiny ogélne - 35,0 mg/dm?,

b) w okresie rozruchu technologicznego instalacji do oczyszczania Sciekow
(rozbudowywanych lub przebudowywanych) — na okres nie diuzszy niz trzy
miesigce:

-BZTs - 37,5 mgOz/dm?3,
- CHZT ¢ -187,5 mgO2 /dm?3,
- zawiesiny ogolne - 52,5 mg/dm?

c) w okresie trwania stanow awaryjnych urzadzen istotnych do realizaciji
pozwolenia wodnoprawnego — na okres nie dtuzszy niz dwa tygodnie od
dnia powstania tego stanu:

-BZTs - 37,5 mgO2 /dm?,
- CHZT ¢ -187,5 mgOz /dm?,
- zawiesiny ogo6lne - 52,5 mg /dm?3

3. Scieki komunalne wprowadzane do odbiornika:

a) nie moga zawierac: '

- odpaddw oraz zanieczyszczen ptywajgcych,

- dwuchlo-dwufenylo-tréjchloroetanu (DDT), wielopierscieniowych
chlorowanych dwufenyli (PCB), oraz wielopier§cieniowych chlorowanych
tréjfenyli ,(PCT)

- chorobotworczych drobnoustrojow pochodzgcych z obiektow w ktdrych
leczeni sg chorzy na chorobe zakazna,

b) nie bedg powodowac:

- formowania sie osadéw i piany,
- zmian naturalnej metnosci, barwy i zapachu,
- zmian w naturalnej charakterystycznej dla nich biocenozie.

c) nie beda wywotywaé w wodach takich zmian fizycznych, chemicznych i
biologicznych, ktére uniemozliwiatyby prawidiowe funkcjonowanie
ekosystemoéw wodnych i spetnienie przez wody okreslonych dla nich
wymagan jakosciowych.

1. Uprawniony zobowigzany jest do:

1. Zapewnienia oczyszczania sciekéw w sposob uniemozliwiajacy przenikanie do
$rodowiska ponadnormatywnych wartosci wskaznikéw zanieczyszczen.
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2. Utrzymywania urzadzen stuzacych do oczyszczania Sciekow w pelnej sprawnosci
technicznej, odnotowywania w rejestrach pracy oczyszczalni, wszystkich prac
technologicznych, konserwacyjnych, porzadkowych 1 innych realizowanych na
urzadzeniach zwigzanych z oczyszczaniem i odprowadzaniem s$ciekéw, objetych
pozwoleniem .

3. Prowadzenia rejestru stanéw awaryjnych urzadzen istotnych do realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, odnotowywanie terminéw i czaséw trwania tych stanéw. Nalezy
opracowac i przestrzega¢ instrukcje postgpowania w przypadku wystgpienia stanow
awaryjnych zwigzanych m.in. z eksploatacjg oczyszczalni oraz wszystkich urzadzen
objetych niniejsza decyzjg.

Utrzymania i konserwacji wylotu kolektora kanalizacji do rzeki Solinka.,

5. Na kazde zwiekszenie ilosci odprowadzanych $ciekdéw, zmiane stanu i skladu Sciekow,
zmiane sposobu odprowadzania $ciekow do odbiornika, Uprawniony zobowigzany jest
uzyskac¢ nowe pozwolenie wodnoprawne.

6. Prowadzenia monitoringu ilosei i jakosci $ciekéw odprowadzanych do odbiornika, w
nastgpujacy sposob:

a) kontrola analityczna jako$ci odprowadzanych sciekdw z oczyszczalni:

» w zakresie okreslonym w pkt 11.2 niniejszej decyzji,

» z czestotliwoscia wynikajgca z rozporzadzenia w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1800, z pézn. zm.) tj.: w pierwszym roku obowiazywania pozwolenia 12
probek i po 4 probki w nastgpnych latach, jezeli wykazano, ze scieki speiniajg
wymagane warunki; jezeli 1 probka z 4 nie spelni tego warunku, w nastepnym
roku pobiera si¢ ponownie 12 probek.

» probki sciekow odptywajacych z oczyszczalni nalezy pobieraé w regularnych
odstgpach czasu w ciggu roku;

» jako miejsce poboru probek — wyznacza si¢ wylot kolektora $ciekéw do
odbiornika;

» analizy probek Sciekéw powinny by¢ wykonywane metodykami referencyjnymi
przez laboratorium spetniajace wymogi okreslone w art. 147a ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z
pozZniejszymi zmianami);

b) kontrola ilosci odprowadzanych $ciekdw - na podstawie pomiaru za pomocg
przepltywomierza elektromagnetycznego lub ultradzwigkowego, zlokalizowanego na
rurociggu wylotowym $ciekdw oczyszczonych; odczyty nalezy dokonywaé z
czestotliwoscig
1 x dobe i je rejestrowac.

7. Gospodarowania odpadami powstajacymi na oczyszczalni w sposéb zgodny z
przepisami ustawy o odpadach.

IV. Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie
rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji
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oraz nie narusza prawa wfasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

V. Za wszelkie szkody wynikle z tytutlu udzielenia niniejszego pozwolenia
wodnoprawnego materialng odpowiedzialno$¢ ponosi Uzytkownik.

VI. Niniejsze pozwolenie moze zostaé cofniete lub ograniczone bez
odszkodowania, w przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z przestanek
okreslonych w art. 136 ust. 1 w/cyt. Prawa wodnego.

VIl. Zastrzegam sobie prawo natozenia dodatkowych warunkéw do niniejszego
pozwolenia, w terminie pozniejszym, o ile taka potrzeba wyniknie Iub jezel;
bedzie tego wymagat interes gospodarki wodne;j.

VIIIl. Pozwolenie niniejsze, wydaje sie na okres do 6 dnia marca 2027 r.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 2017-02-03 Gmina Cisna wystapita do Starosty Leskiego o
wygaszenie obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod w
zakresie odprowadzania Sciekéw bytowych oraz o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie oczyszczonych na rozbudowywanej gminnej oczyszczalni $ciekéw bytowych
z terenu miejscowosci Cisna do wod rzeki Solinka, przedkladajac 2 egz. operatu
wodnoprawnego oraz opis w jezyku nietechnicznym.

Po przeanalizowaniu wniosku w $wietle art. 140 ust. 1 w/cyt. ustawy Prawo wodne
stwierdzono, ze Starosta Leski jest organem wlasciwym do rozpatrzenia w/w wniosku.

Po zapoznaniu si¢ z przedtozong dokumentacja w dniu 2017-02-08 wszczeto, zgodnie
z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne postgpowanie wodnoprawne, podajac powyzsze do
publicznej wiadomosci. Dokumentacja byta udostgpniona do wgladu stronom do dnia 2017-
03-01. W wyznaczonym terminie Zadna ze stron postgpowania nie wniosta uwag.

Na podstawie przedtozonej dokumentacji oraz przeprowadzonego postgpowania
administracyjnego ustalono:

Starosta Leski w dniu  26-07-2013r. udzielil Gminie Cisna pozwolenia
wodnoprawnego znak: OS.6341.35.2013 na szczegélne korzystanie z wod, w zakresie:
odprowadzania sciekow bytowo-gospodarczych z terenu miejscowoscei Cisna, oczyszczonych
na gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszezalni $ciekéw do wod ptynacych rzeki Solinka,
poprzez istniejacy wylot w km 30+500 w miejscowosci Cisna. Termin obowigzywania w/w
pozwolenia wodnoprawnego uptywa z dniem 2023-07-25. Wnioskiem z dnia 03-02-2017r.
- Gmina Cisna zrzekla si¢ stosownie do art. 135 pkt 2 uprawnieri ustalonych w pozwoleniu
wodnoprawnym 0S.6341.35.2013 z dnia 26-07-2013r. Jednocze$nie wnioskodawca wystapil
z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na szczegélne korzystanie z
wod w zakresie odprowadzania $ciekéw bytowych z rozbudowywanej oczyszczalni w m.
Cisna.

Oczyszczalnia Sciekéw dla miejscowosci Cisna, zlokalizowana jest w na dz. nr ewid,
66/6; 64/4; 64/7; 65/8; 65/10; 65/11. Istniejaca oczyszczalnia $ciekow o przepustowodci
Q sr. d. — 140 m*/d sktada sie z: studni zlewnej; osadnika Imhoffa; pompowni sciekow, ztoza
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biologicznego, zloza trzcinowego 1 wylotu. Gmina zamierza rozbudowaé instalacje.
Projektuje si¢ wykonanie oczyszezalni mechaniczno-biologicznej z osadem czynnym o
dziataniu cyklicznym SBR oraz tlenowg wydzielona stabilizacja osadu nadmiernego i z
fermentacjg osadow wstepnych w osadniku Imhoffa o przepustowosci, Q sr. d. — 360 m*/d.
Odwadnianie osadu prowadzone bedzie w urzadzeniu mechanicznym - prasie filtracyjnej.
W sklad rozbudowanej oczyszczalni wejda: stacja zlewna ze zbiornikiem $ciekéw
dowozonych, wyposazona w szafg sterowniczg z panelem sterujacym; koryto kraty ta$mowej
lub hakowo-tasmowej; osadnik Imhoffa wykorzystany do mechanicznego oczyszczania
sciekow oraz do fermentacji osadu wstgpnego; zbiornik retencyjny z pompownig $ciekdw;
co najmniej 2 ciggi reaktordw typu SBR wyposazone w aparatur¢ Kontrolno-sterujgca;
komora stabilizacji osadu; budynek stacji dmuchaw powietrza; zbiornik osadu przed prasa;
budynek stacji odwadniania osadu; pompownia osadu wstepnego.

Liczba RLM, ktorg obstugiwa¢ bedzie oczyszczalnia, od ktére] zaleza wymagania
oczyszczania $ciekow, wynosi 3940. Dopuszezalng do wprowadzania ilo$é $ciekow
oczyszczonych przyjeto zgodnie z nominalng przepustowoscia urzadzen. Ilos¢ ta stanowi
0,8% miarodajnego przeptywu wody w potoku Solinka (Qgw90%). Zgodnie z przedlozona
dokumentacjg, wprowadzane do odbiornika $cieki, bedg miaty znikomy wpltyw na jako$é
wody w odbiorniku.

Przediozona dokumentacja do dochodzenn wodnoprawnych wykazata, ze
wprowadzane do odbiornika Scieki po przejsciu przez urzadzenia oczyszczalni pochodzace z
miejscowosdci Cisna, spetniaé beda wymogi rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu sciekéw do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1800, z pdézn. zm.). Dodatkowo, wnioskodawca wystapil o
ustanowienie warunkéw w czasie rozruchu oczyszezalni po rozbudowie instalacji oraz
podczas trwania stanéw awaryjnych urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego. Warunki te zostaly wymienione w pozwoleniu wodnoprawnym, zgodnie z
wymogami w/cyt. rozporzadzenia w sprawie warunkow, jakie nalezy speinié przy
wprowadzaniu Sciekow do wdd Ilub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego, poprzez podwyzszenie dopuszczalnych wartosci
wskaznikow zanieczyszezen do 50%, na czas trwania ww. standw. Dodatkowo w pkt. III
decyzji zobowigzano uzytkownika obiektu (uprawnionego) do prowadzenia monitoringu
ilosci 1 jakosci odprowadzanych sciekow, okreslajgc szczegdlowe warunki kontroli
analitycznych i pozostatych dzialan w tym zakresie, sluzacych dobru gospodarki wodnej,
osiagnigcia celow srodowiskowych, poprzez utrzymanie dobrego stanu wdd podziemnych i
powierzchniowych.

Obszar Gminy Cisna nie jest objety aglomeracjg kanalizacyjng a rozbudowywana
oczyszczalnia $ciekéw w miejscowosei Cisna nie jest objeta KPOSK,

Eksploatacja przedmiotowej oczyszczalni, dzigki duzej redukcji zanieczyszczen nie
spowoduje pogorszenia jakosci wod odbiornika (potok Solinka) oraz nie wptynie negatywnie
na realizacje celow Srodowiskowych dla jednolitych czesci wdd powierzchniowych oraz
Jednolitych czesei wod podziemnych. Oczyszezone $cieki odprowadzane bgda do odbiornika
istniejacym wylotem betonowym typu E-I potozonym na lewym brzegu potoku Solinka.

Zaréwno oczyszczalnia Sciekow w m. Cisna jak i wylot usytuowane sg na terenach
prawnie chronionych t.j. Cisniansko - Wetlinskim Parku Krajobrazowym i obszarze Natura
2000. Wedlug operatu wodnoprawnego oddzialywanie przedsigwzigcia zamknie si¢ w
granicach dziatki inwestora.
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Wilascicielem potoku Solinka (dz. nr ewid.224 obreb: Cisna) objetego pozwoleniem
wodnoprawnym jest Skarb Panstwa, w imieniu ktorego prawa wiascicielskie wykonuje Prezes
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, dziatajgcy przez pelnomocnika.

Na podstawie zebranego materiatu oraz przeprowadzonego postepowania uznano, ze
szczegblne korzystanie z wdd nie bedzie naruszaé warunkéw korzystania z wod regionu
wodnego Gornej Wisty, ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustalen
wynikajacych z KPGO oraz nie wplynie na pogorszenie osiggniecia celéw srodowiskowych
jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych oraz obszaréw chronionych.
Uwzgledniajac powyzsze, tut. organ stwierdzil, ze nie zachodzg przestanki, o ktérych mowa
w art. 126 ustawy Prawo wodne, do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zakres uprawnienn opisanych w przedmiotowym pozwoleniu wodnoprawnym
okreslono zgodnie z zgdaniem Wnioskodawcy. Warunki oraz obowigzki opisane w niniejszej
decyzji, natozono przyjmujac za podstawg wnioski zawarte w przedtozonej do postepowania
dokumentacji, przy uwzglednieniu koniecznosci zachowania zasad ochrony srodowiska i
prowadzenia prawidtowej gospodarki Sciekowe;j.

Termin obowigzywania niniejszej decyzji ustalono zgodnie 2z wnioskiem
Whnioskodawcy oraz w oparciu o art. 127 ustawy Prawo wodne.

W $wietle art. 122 ust. 1 pkt 1 w/cyt. ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne
jest wymagane na szczegolne korzystanie z wod, jakim jest w odniesieniu do art. 37 w/cyt.
ustawy odprowadzanie Sciekéw do wod lub do ziemi Majac powyzsze na uwadze oraz w
$wietle art. 140 ust. 1 w/cyt. ustawy Prawo wodne — orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

- Od decyzji niniejszej przystuguje Stronom prawo wniesienia odwotania do
Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za
posrednictwem Starosty Leskiego, w terminie 14 dni liczac od daty jej doreczenia.

Z up- S’?I'AROSTY

[
Ursz ul%etryk

~ KIEROWNIK WYDZIALU
Srodowiska, Rolniciwa i Lesniciwa

Otrzymuja:
Gmina Cisna,

2. P. Tomasz Sadag — petnomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej; Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Krakowie,

3. Okreg Polskiego Zwiazku Wedkarskiego w Krosnie,

4. a/a 0S.6341.3.2017

Do wiadomosci:
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarzad Zlewni Sanu z/s w Przemy$lu
Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie Delegatura w Jasle

08.6341.3.2017 6



